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Timer(On-/Off-Delay)المؤقتات 
بنفس الوقتOff-Delayو On-Delayمؤقت يمكن تنفيذ مهمة •



Timer(On-/Off-Delay)المؤقتات 
(Q1 ON / Q2 OFF)لحظة تشغيل المنظومة 



Timer(On-/Off-Delay)المؤقتات 
(Q1 ON / Q2 ON)ثواني 3بعد مرور 



Timer(On-/Off-Delay)المؤقتات 
(Q1 OFF / Q2 ON)لحظة إيقاف المنظومة 



Timer(On-/Off-Delay)المؤقتات 
(Q1 OFF / Q2 OFF)ثانية من إيقاف المنظومة 2مروربعد 



Timer(Retentive On-Delay)المؤقتات 
د إشارة الخرج بعد مرور فترة زمنية , في هذا المؤقت•

ّ
تبقى , Trgعلى الدخل نبضةمن ورود " يمكن التحكم بها“تتول

Rإشارة الخرج مفعّلة حتى ورود إشارة على منفذ إعادة الضبط 



Timer(Retentive On-Delay)المؤقتات 
(Q1 ON / Q2 OFF)لحظة تشغيل المنظومة 



Timer(Retentive On-Delay)المؤقتات 
(Q1 OFF / Q2 OFF)يبقى مؤقت التشغيل الخاص بالمؤقت مفعّل ”I1إطفاء “حتى ولو تم إيقاف تشغيل المنظومة 



Timer(Retentive On-Delay)المؤقتات 
(Q1 OFF / Q2 ON)التشغيل نبضةثانية من ورود 2بعد مرور 



Timer(Retentive On-Delay)المؤقتات 
R(Q1 OFF / Q2 OFF)تفعيل إعادة الضبط الخاصة بالمؤقت بعد

:ملاحظة
لإعادة تفعيل عمل المؤقت بشكل 

Rيجب إيقاف إشارة ال , طبيعي



Timer(Wiping relay)المؤقتات 
"اقتطاع جزء من الدخل " يعمل هذا المؤقت على توليد جزء من إشارة الدخل الواردة إليه كخرج •



Timer(Wiping relay)المؤقتات 
(Q1 ON / Q2 ON)لحظة تشغيل المنظومة 



Timer(Wiping relay)المؤقتات 
(Q1 ON / Q2 OFF)ثواني من تشغيل المنظومة 3بعد مرور 



Timer(Wiping relay)المؤقتات 
(Q1 OFF / Q2 OFF)بعد إيقاف تشغيل المنظومة 



Timer(Edge triggered wiping relay)المؤقتات 
ات عدد النبض, يقوم بتوليد سلسلة نبضات على الخرج الخاص به, الخاص بالمؤقتTrgعلى ال نبضةعند ورود •

لتوقيف توليد النبضاتRويستخدم منفذ إعادة الضبط , وطول النبضة يمكن التحكم به من داخل المؤقت

عدد النبضات المراد توليدها



Timer(Asynchronous Pulse Generator)المؤقتات 
د هذا المؤقت عدد لانهائي من النبضات شريطة استمرار وجود إشارة على منفذ •

ّ
Enيول

:ملاحظة
THللتبديل ما بين Invيستخدم منفذ 

TLو 



Timer(Random Generator)المؤقتات 
تمع أزمنة تشغيل وإطفاء عشوائية يمكن تحديد القيم العظمى لها من داخل المؤقOn-/Off-Delayعن هو عبارة •



Timer(Random Generator)المؤقتات 
"ثواني3هي قيمة عشوائية أصغر من 0.99إن القيمة "ثانية من تشغيل المنظومة تم تفعيل المؤقت 0.99بعد مرور 



Timer(Weekly Timer / Yearly Timer)المؤقتات 
”أيام محددة في السنة, مرة أو عدّة مرات ضمن الأسبوع“يستخدم هذا النوع من المؤقتات لتنفيذ المهام الدورية •

ويتفعّل فقط في هذه الأوقات


