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Counter(Up/Down counter)العدادات 
Off Thresholdويتوقف عند وصول قيمته الداخلية لقيمة On Thresholdعدّاد يتفعّل عند وصول قيمته الداخلية لقيمة •



Counter(Up/Down counter)العدادات 
•R :مسؤولة عن إعادة ضبط القيمة الداخلية للعدّاد.

•Cnt : الداخلية للعدّادمسؤولة عن التعديل على القيمة.

•Dir : (.نقصان/ زيادة )مسؤولة عن تحديد آلية التعديل على قيمة للعدّاد



Counter(Up/Down counter)العدادات 
(Q1 OFF)لحظة تشغيل المنظومة 



Counter(Up/Down counter)العدادات 
I3 "(Q1 ON)وذلك عن طريق الضغط على "3بعد وصول العدّاد للرقم 



Counter(Up/Down counter)العدادات 
(Q1 OFF)5بعد وصول العدّاد للرقم 



ة تزييت للمحرك–1تمرين 
ّ

مضخ
:المدخلات والمخرجات•

I1 : إيقاف للمحرك / زر تشغيلQ1(switch)Q1 :محرك

I3 : للمحرك حماية حمل زائدQ1Q2 : ة تزييت للمحرك
ّ
Q1مضخ

I4 : حماية حمل زائد لQ2

:آلية العمل•

.ثواني ثم تنطفئ المضخة5لمدة Q2تعمل مضخة التزييت , عمليات إقلاعQ13في حال أكمل المحرك 
.Q1عمليات إقلاع متتالية للمحرك 3تتكرر عملية التزييت بشكل تلقائي عند حدوث 



ة تزييت للمحرك–1تمرين 
ّ

مضخ



Analog(Analog output / Analog contact)الأنظمة التشابهية 



Analog(Analog output / Analog contact)الأنظمة التشابهية 
.1000وال 0ما بين ال Analog outputتتراوح قيمة الخرج الخاصة ب •

 للطريقة الموضحة بالشريحة السابقةAnalog contactمجال القيم الخاص بال •
ً
.قابل للضبط وفقا



Analog(Analogالأنظمة التشابهية  Comparator)
.خرج رقميوبناءً على نتيجة المقارنة يقوم بتشغيل أو إطفاء م, يستخدم بشكل أساس ي لمقارنة إشارتين تشابهيتين•

Ax – Ay >= On Threshold ON

Ax – Ay >= Off Threshold OFF



Analog(Analogالأنظمة التشابهية  Comparator)
•Sensor : تيار/ جهد "تستخدم لتحديد نوع الإشارة التشابهية القادمة من الحساس."

•Measurement Range / Parameter : القيمة" تستخدم للتعديل على نطاق القياس

".الرقمية التي سيقرأها البرنامج عندما تكون إشارة الحساس في حدها الأدنى والأقص ى

•Threshold :الجزء المسؤول عن تحديد متى يعمل البلوك ومتى ينطفئ.



Analog(Analog Comparator)الأنظمة التشابهية 
(Q1 OFF)لحظة تشغيل المنظومة 



Analog(Analog Comparator)الأنظمة التشابهية 
 لقيمة Ayو Axعندما يصبح الفرق ما بين 

ً
On Threshold (Q1 ON)مساويا



Analog(Analog Comparator)الأنظمة التشابهية 
 لقيمة Ayو Axعندما يصبح الفرق ما بين 

ً
Off Threshold (Q1 OFF)مساويا



Analog(Analogالأنظمة التشابهية  threshold trigger)
ولكنه يتعامل مع إشارة تشابهية وحيدةAnalog Comparatorمطابق لمبدأ عمل ال •

Ax >= On Threshold ON

Ax >= Off Threshold OFF



Analog(Analog threshold trigger)الأنظمة التشابهية 
(Q1 OFF)لحظة تشغيل المنظومة 



Analog(Analog threshold trigger)الأنظمة التشابهية 
 Axعندما تصبح 

ً
On Threshold (Q1 ON)لقيمة مساوية



Analog(Analog threshold trigger)الأنظمة التشابهية 
 Axعندما تصبح 

ً
Off Threshold (Q1 OFF)لقيمة مساوية


